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гоквартирных домов в результате начисления платы за электрическую энер-
гию, потребленную на общедомовые нужды в пределах норматива), снижения 
дебиторской задолженности и расходов, связанных с ее взысканием (с учетом 
необходимости привлечения банковских кредитов по минимальной ставке 
14,2%), снижения затрат на проведение контрольных съемов показаний ИП, 
снижения затрат на ввод ПУ в эксплуатацию, снижения затрат на введение ре-
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Современная электроэнергетика – одна из самых наукоёмких и техноло-
гичных отраслей промышленности. Одним из перспективных направлений для 
поиска решений задач управления режимами и коммерческого учёта электро-
энергии в электроэнергетических системах является применение технологий 
распределённого реестра – Вlockchain, что обусловлено повышением доступно-
сти возобновляемых источников энергии, объединяемых в системы с распреде-
лённой генерацией [1].  
В данной работе предлагается использование автоматического устрой-
ства, реализующего технологию Вlockchain, для учёта переданной и потреблён-
ной в каждом узле сети электроэнергии посредством системы самоисполняе-
272 
мых контрактов, а также осуществляющего функции автоматизированного 
управления режимами микрогрида.  
Целью настоящей работы является обоснование и реализация принципов 
управления режимами и коммерческого учёта электроэнергии в микрогридах с 
помощью автоматического устройства, реализующего технологию Blockchain. 
Управление режимом в данном случае направлено на сокращение необходимых 
резервов мощности с учётом требуемого уровня надёжности электроснабжения 
и качества электроэнергии. При этом рыночный механизм в рамках микросети 
организован на основе подходов [2-3].  
Анализ режимов работы микрогрида 
Расчет режима работы рассматриваемой системы был произведен в про-
грамме RastrWin3 с целью учета потерь в электроэнергетической системе. 
Схема электроснабжения 0.4 кВ состоит из 20 узлов нагрузки и одного 
балансирующего узла. Каждый узел – это дом с собственной генерацией в виде 
небольшой солнечной электростанции в комбинации с аккумуляторными бата-
реями. Активная нагрузка каждого дома (узла) - 5 кВт, коэффициент мощности 
0.95. В качестве балансирующего узла в реальной системе может выступать 
вторичная обмотка трансформатора 6(10)/0.4 кВ, либо дизель-генераторная 
установка (ДГУ).  
Для расчетов использовались 5 вариантов солнечных электростанций, в 
комплект каждой из которых входят: солнечные панели, крепеж, инвертор, ак-
кумуляторные батареи. Их установленные мощности были равны 0.8, 2.4, 3, 3.2, 
4 кВт.  
На рисунке 1 представлен алгоритм управления изолированной энергоси-
стемой. После подачи сигнала о введении в работу на головное устройство в 
системе начинается непрерывный расчет и запись баланса активной мощности 
в энергосистеме с дискретностью 1 с. В случае соблюдения баланса мощности, 
или незначительном превышении генерируемой ΣPиk над потребляемой мощно-
стью ΣPпk – соответствующий сигнал подается на каждое ведомое устройство в 
сети. В ведомом устройстве пользователя ведется расчет локального баланса 
активной мощности, от которого зависит дальнейший учет балансов пользова-
теля в реальной и внутренней валютах.  
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Рис. 1. Алгоритм управления микрогридом 
Если в доме k-го пользователя сети имеется избыток по генерируемой ак-
тивной мощности Pиk, то он выдает ее в сеть микрогрида. При этом ведомое 
устройство, выступая в качестве счетчика электроэнергии, ведет запись выдан-
ной в сеть микрогрида электроэнергии Eвk. Эта энергия продается в сеть по та-
рифу во внутренней валюте α, тем самым пополняя соответствующий баланс 
пользователя Аk. В случае дефицита активной мощности у k-го пользователя – 
энергия Едk потребляется из сети, уменьшая пропорционально тарифу во внут-
ренней валюте α соответствующий баланс пользователя.  
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Рассмотрим такую ситуацию, когда собственной электроэнергии в микро-
гриде не хватает – потребляемая мощность ΣPпk превышает генерируемую ΣPиk. 
В этой ситуации по сигналу головного устройства происходит автоматический 
ввод резерва на заданную им мощность. Сигнал также подается на каждое ве-
домое устройство сети. Если в таком режиме у k-го пользователя имеется избы-
ток генерируемой активной мощности – он не имеет возможности выдавать ее в 
сеть. В случае же дефицита активной мощности – энергия Eрk будет потреб-
ляться из резерва, уменьшая баланс пользователя в реальной валюте Bk пропор-
ционально реальному тарифу на электроэнергию β.  
В качестве головного и ведомых устройств в реальной системе планиру-
ется использование промышленных программируемых контроллеров, например 
«SIEMENS LOGO!».  
Расчеты показывают (Таблица 1), что при увеличении установленной 
мощности в каждом узле – возможна одновременная работа большего числа уз-
лов без получения электроэнергии из внешней энергосистемы. 
Табл. 1. Результаты анализа режимов работы микрогрида  
Установленная 
мощность в узле 
(кВт) 
Соотношение выработки 
и потребления в узле (%) 
Количество узлов, 
одновременно находя-
щихся в нагрузке 
0,8 16 2 
2,4 48 8 
3 60 10 
3,2 64 11 
4 80 14 
Экономическая эффективность 
Для каждого из пяти вариантов комплектов рассчитана стоимость обору-
дования для всего поселка. Эта стоимость включает в себя саму солнечную 
станцию, а так же стоимость устройства АСКУЭ. 
Зная количество узлов с собственной генерацией, пбыл произведен расчет 
их выработки, считая что выработка происходит 12 часов в сутки. По действу-
ющему тарифу электроэнергии на напряжение 0.4 кВ был произведен расчет 
экономии средств и срока окупаемости. Максимальный срок составляет 8 лет, 
что значительно меньше срока эксплуатации солнечной станции, который со-
ставляет 20 лет. Результаты расчетов представлены в Таблице 2. 





за год (кВтч) 
Экономия средств 
в год (руб) 
Срок 
окупаемости 
0,8 70080 180105,6 8,0 
2,4 210240 540316,8 5,1 
3 262800 675396 5,6 
3,2 280320 720422,4 5,7 
4 350400 900528 7,8 
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Однако, расчет срока окупаемости был произведен исходя из того, что не 
была учтена купля-продажа энергии внутри системы, а было учтено количество 
электроэнергии, которое не нужно покупать из внешней энергосистемы за счет 
собственной генерации. 
Но если работает система Вlockchain и отдельному потребителю не хва-
тает собственной генерации, то он покупает её у того, у кого она в избытке за 
собственную внутрисетевую валюту. 
Выводы 
Использование распределённой генерации в малых изолированных энер-
госистемах является экономически оправданным: срок окупаемости устройств 
распределённой генерации значительно меньше срока их эксплуатации; Для ор-
ганизации взаиморасчётов между собственниками объектов малой генерации в 
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Существует множество способов по извлечению энергии из окружающей 
среды либо самостоятельного генерирования её. К сожалению, большинство 
